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Begehungsprotokoll

344_Marc Cain_GmbH J.Williger

Obijekt (Bezeichnung) Prifer PV OPTIMUM GmbH
72411 Bodelshausen 18/10/22

PLZ / Ort Datum der Begehung

Unterkonstruktion

Sichtpriifung der Unterkonstruktion auf , .
Standfestigkeit und Korrosion Lo X nio.

Sichtpriifung der Ballastierung auf ) .
Verschiebung und Beschadigung X io L1 nio.

Sichtpriifung der Modulbefestigung an _ _
der Unterkonstruktion X io L1 nio.

Sichtprifung der Moduloberflachen auf X io [1nio
Beschadigungen ’ T

Sichtpriifung des Modulrahmens auf : .
Unregelmafligkeiten und Beschadigungen X io LInio.

Sichtprifung der Moduloberflachen auf [ keine V. B (] mittel V. B

Verschmutzung oder sonstigen Belag o T

(Bei mittlerer und schwerer Verschmutzung Fotonachweis) |X| leicht V. B. I:I schwer V. B.
Leitungen und Leitungsfihrung

Sichtprifung der Leitungen auf X io [1nio

Beschadigungen der Isolierung ’ o

Sichtprifung der Leitungen auf Quetsch, Knick - .

oder Kontakt mit scharfen Kanten X io LI nio.

Sichtpriifung der Leitungen auf zu X io []niO

starke UV-Strahlungs Einwirkungen




Sichtprifung der Leitungsfiihrung
(Kanaldeckel befestigt oder Rohre beschadigt)

] nio.

Sichtpriifung der Leitungsbeschriftungen
(auf Plausibilitat und wetterbedingte Abnutzung)

] nio.

Steckverbindungen

Sichtpriifung der Steckverbinder auf
Beschadigungen

] nio.

Sichtpriifung der Steckverbinder-Befestigungen
auf Durchhangen oder Beschadigungen

L] nio.

Sichtprifung der Steckverbindungen auf
moglichen Bodenkontakt

] nio.

Sichtprifung der Dachfolie / Ziegel auf

Beschadigungen und Undichtigkeiten
(soweit sichtbar)

X io

] nio.

Sichtprifung des Daches auf iibermafiigen

Bewuchs oder Verschattungen durch Baume
(Bei mittlerermn und schwerem Bewuchs Fotonachweis)

X kein B.
[] leichtB.

[1 mittel B.
[1 schwerB.

Sichtprifung der Dachablaufe / Regenrinnen auf
Verstopfung und Giberméflige Verschmutzungen

X io

] nio.

String Sammelboxen

Sammelboxen vorhanden

X A

L] NEIN

Sichtprifung der Sammelboxen
auf Beschadigungen

[1io

X n.i.o.

Sichtprifung der Sammelboxen auf : :
Feuchtigkeit und Verschmutzung Xio Lnio.
Sichtprifung der Klemmen und Kabel , .
auf Korrosion oder UV-Einwirkungen Xio L nio.
Sichtpriifung der Beschriftungen X io [1nio




DC Uberspannungsschutzboxen

Uberspannungsschutzboxen vorhanden X JA ] NEIN
Sichtpriifung der Uberspannungsschutzboxen X io [1ni0O
auf Beschadigungen ' o
Sichtprifung der Uberspannungsschutzboxen , .
auf Feuchtigkeit und Verschmutzung X io Lnio.
Sichtprifung der Klemmen und Kabel , .
auf Korrosion oder UV-Einwirkungen X io Lnio.
Sichtpriifung der FUSE-Sicherungen , .
(Bei AlPstauscthuﬂistungder StUckzahl)g X io [ nio.
Sichtprifung der Beschriftungen X io O nio
Wechselrichter
Sichtpriifung der Wechselrichter-Funktion []io X nio
Sichtpriifung der Wechselrichter Display- X io [1nio

Funktion und priifen des Fehlerprotokolls

Sichtpriifung der Wechselrichter auf : .
Feuchtigkeit und Verschmutzung X io LI nio.

Sichtpriifung der Stecker, Klemmen und . .
Kabel auf Korrosion oder UV-Einwirkungen X io LI nio.

Sichtprifung der FUSE-Sicherungen wenn X Vorhanden [ nicht Vorhanden

vorhanden.

(Bei Austausch Auflistung der Sttickzahl) g i0 |:| nio.
Sichtpriifung der Wechselrichterbefestigung X io [ nio
Sichtpriifung der Beschriftungen X io [1nio

Grofddisplay

Sichtpriifung der Visualisierung auf Funktion ] Vorhanden

und Plausibilitit X nicht Vorhanden

[]io I nio.




Zahlerplatze und Verteilungen

Sichtpriifung der Zahlerplatze / Verteilungen : .
auf Feuchtigkeit und Verschmutzung Lo LInio.
Sichtprifung der Zahler auf Funktion und , ,
Dokumentation der Zahlerstande Lo Lnio.
(Fotonachweis 1.8.0 / 2.8.0)
Sichtprifung der Klemmen und Kabel , .
auf Korrosion oder Uberhitzung Lo Lnio.
Sichtprifung der Wechselrichter-Sicherungen Jio [1nio
Sichtpriifung der Beschriftungen io [ nio
. n.i.O.
Uberwachungseinheit
Uberpriifen der Display-Funktion X io [1nio
und Visualisierung ’ o
Uberpriifung auf mogliches Firmware- X io [ nio

Update bei vorhandener Internetverbindung

Uberpriifung der Ubertragungsrate an das
Web-Portal

[] 10 Minuten [] 30 Minuten
[ 5 Stunden [] Einmal am Tag

Sicherung der Einstellungen bei méglichen
Anderungen oder Programmierungen

X io ] nio.

Benotigte Hilfsmittel zur Durchfiihrung
der Wartungsarbeiten

[] keine Hilfsmittel X Leiter
[ Arbeitsbiihne [] Rollgerst

Sonstige Hilfsmittel:

Bodelshausen 18/10/22

Ort / Datum

t

Unterschrift / Priifbeauftragter




Wr 1 ist intern defekt, jede 2 min geht auf Standby und starten neu

Beim Sammeln Box 1 auf dem Dach ist eine Fusssicherung klemme defekt

Sind viele stehlen wo ist der aludrath abgeklemmt oder abgebrochen

Fotonachweis Zahler

Fotonachweis Verschmutzung

Fotonachweis Bewuchs






